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АТОМ-004-13А-ВК

План 6 этажа с сетями водоснабжения

Р 20Нач. отдела

Н. контр.

02.23
02.23

02.23

9-этажный жилой

Жилой микрорайон в границах улиц Академика Вонсовского - Михеева - Академика Семихатова - Чкалова г.
Екатеринбург. V очередь строительства. VII этап. 9-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными

помещениями общественного назначения и трансформаторной подстанцией

Шкляр
Алексеенко
Алексеенко

Ташлыков

Номер
поме-
щения

Наименование
Площадь,

м²

Кат.
поме-
щения

Экспликация помещений квартир

1 Общая комната с зоной кухни 18.70

2 Спальня 163.57

3 Кухня 157.69

4 Ванная 39.89

5 Санузел 4.53

6 Санузел с душевой 7.58

7 Прихожая 62.86

8 Встроенный шкаф 1.98

10 Лоджия 27.59

                     Итого 484.39

Номер
поме-
щения

Наименование
Площадь,

м²

Кат.
поме-
щения

Экспликация общедомовых помещений

13 Лестничная клетка №1 34.40

14 Межквартирный коридор 20.64

15 Межквартирный коридор 17.30

16 Коммуникационная 6.20

                     Итого 78.54


	Листы
	0.1 - Обложка

	Листы
	0.2 - Титульный лист

	Листы
	1.1 - Содержание

	Листы
	1.2 - Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

	Листы
	1.3 - Вед раб черт продолжение

	Листы
	1.4 - Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

	Листы
	2 - План технического этажа в осях 1-24 с сетями водоснабжения

	Листы
	3 - План технического этажа в осях 1-24 с сетями канализации

	Листы
	4 - План технического этажа в осях 25-40 с сетями водоснабжения

	Листы
	5 - План технического этажа в осях 25-40 с сетями канализации

	Листы
	6 - План 1 этажа в осях 1-24 с сетями водоснабжения

	Листы
	7 - План 1 этажа в осях 1-24 с сетями канализации

	Листы
	8 - План 1 этажа в осях 25-40 с сетями водоснабжения

	Листы
	9 - План 1 этажа в осях 25-40 с сетями канализации

	Листы
	10 - План 2 этажа в осях 1-24 с сетями водоснабжения

	Листы
	11 - План 2 этажа в осях 1-24 с сетями канализации

	Листы
	12 - План 2 этажа в осях 25-40 с сетями канализации

	Листы
	13 - План 3 этажа в осях 1-24 с сетями водоснабжения

	Листы
	14 - План 3 этажа в осях 1-24 с сетями канализации

	Листы
	15 - План кровли (в уровне 3 этажа)

	Листы
	16 - План 4 этажа с сетями водоснабжения

	Листы
	17 - План 4 этажа с сетями канализации

	Листы
	18 - План 5 этажа с сетями водоснабжения

	Листы
	19 - План 5 этажа с сетями канализации

	Листы
	20 - План 6 этажа с сетями водоснабжения

	Листы
	21 - План 6 этажа с сетями канализации

	Листы
	22 - План 7 этажа с сетями водоснабжения

	Листы
	23 - План 7 этажа с сетями канализации

	Листы
	24 - План 8 этажа с сетями водоснабжения

	Листы
	25 - План 8 этажа с сетями канализации

	26 - План 9 этажа
	27 - План кровли
	28 - План насосной жилого дома. Схемы
	29 - Водомерный узел №1 (основной)
	30 - Водомерные узлы №2 и №9 (фитнес - центра)
	31 - Водомерные узлы №3 и №10 (на полив)
	32 - Водомерный узел №4 (на встроенные)
	33 - Водомерный узел №5 (на В10 в ИТП)
	34 - Водомерный узел №6 (на Т40 в ИТП)
	35 - Водомерный узел №7 (на В10.2 в ИТП фитнеса)
	36 - Водомерный узел №8 (на Т40.2 в ИТП фитнеса)
	37 - План насосной фитнес - клуба. Схемы
	38 - Схемы В10, Т30, Т40, В0 ниже отм.0.000. Схемы В1.1, Т3.1, В2.1.
	39 - Схемы К1 ниже отм. 0.000. Схемы 1К1
	40 - Схемы К2, К15Н
	41 - Схемы стояков К1-1, К1-2, К1-3, К1-4, К1-5, К1-6, К1-7, К1-8, К1-9
	42 - Схемы стояков К1-10, К1-11. К1-12. К1-13, К1-14, К1-15, К1-16
	43 - Схемы стояков В10, Т30, Т40.
	44 - Схемы разводки на 1, 2  этажах
	45 - Схемы разводки на 3, 4 этажах
	46 - Схемы разводки на 5, 6 этажах
	47 - Схемы разводки на 7, 8 этажах
	48 - Схемы В10.2, Т30.2, Т40.2, В0.2
	49 - Схемы К1.2, К2.2, К15Н.2, К21, К22
	Листы
	26 - План 9 этажа

	0.1 - Обложка
	0.2 - Титульный лист
	1.1 - Содержание
	1.2 - Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
	1.3 - Вед раб черт продолжение
	1.4 - Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
	2 - План технического этажа в осях 1-24 с сетями водоснабжения
	3 - План технического этажа в осях 1-24 с сетями канализации
	4 - План технического этажа в осях 25-40 с сетями водоснабжения
	5 - План технического этажа в осях 25-40 с сетями канализации
	6 - План 1 этажа в осях 1-24 с сетями водоснабжения
	7 - План 1 этажа в осях 1-24 с сетями канализации
	8 - План 1 этажа в осях 25-40 с сетями водоснабжения
	9 - План 1 этажа в осях 25-40 с сетями канализации
	10 - План 2 этажа в осях 1-24 с сетями водоснабжения
	11 - План 2 этажа в осях 1-24 с сетями канализации
	12 - План 2 этажа в осях 25-40 с сетями канализации
	13 - План 3 этажа в осях 1-24 с сетями водоснабжения
	14 - План 3 этажа в осях 1-24 с сетями канализации
	15 - План кровли (в уровне 3 этажа)
	16 - План 4 этажа с сетями водоснабжения
	17 - План 4 этажа с сетями канализации
	18 - План 5 этажа с сетями водоснабжения
	19 - План 5 этажа с сетями канализации
	20 - План 6 этажа с сетями водоснабжения
	21 - План 6 этажа с сетями канализации
	22 - План 7 этажа с сетями водоснабжения
	23 - План 7 этажа с сетями канализации
	24 - План 8 этажа с сетями водоснабжения
	25 - План 8 этажа с сетями канализации
	26 - План 9 этажа
	Листы
	27 - План кровли

	Листы
	28 - План насосной жилого дома. Схемы

	Листы
	29 - Водомерный узел №1 (основной)

	Листы
	30 - Водомерные узлы №2 и №9 (фитнес - центра)

	Листы
	31 - Водомерные узлы №3 и №10 (на полив)

	Листы
	32 - Водомерный узел №4 (на встроенные)

	Листы
	33 - Водомерный узел №5 (на В10 в ИТП)

	Листы
	34 - Водомерный узел №6 (на Т40 в ИТП)

	35 - Водомерный узел №7 (на В10.2 в ИТП фитнеса)
	36 - Водомерный узел №8 (на Т40.2 в ИТП фитнеса)
	37 - План насосной фитнес - клуба. Схемы
	38 - Схемы В10, Т30, Т40, В0 ниже отм.0.000. Схемы В1.1, Т3.1, В2.1.
	39 - Схемы К1 ниже отм. 0.000. Схемы 1К1
	40 - Схемы К2, К15Н
	41 - Схемы стояков К1-1, К1-2, К1-3, К1-4, К1-5, К1-6, К1-7, К1-8, К1-9
	42 - Схемы стояков К1-10, К1-11. К1-12. К1-13, К1-14, К1-15, К1-16
	43 - Схемы стояков В10, Т30, Т40.
	44 - Схемы разводки на 1, 2  этажах
	45 - Схемы разводки на 3, 4 этажах
	46 - Схемы разводки на 5, 6 этажах
	47 - Схемы разводки на 7, 8 этажах
	48 - Схемы В10.2, Т30.2, Т40.2, В0.2
	49 - Схемы К1.2, К2.2, К15Н.2, К21, К22
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5
	Листы
	35 - Водомерный узел №7 (на В10.2 в ИТП фитнеса)

	0.1 - Обложка
	0.2 - Титульный лист
	1.1 - Содержание
	1.2 - Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
	1.3 - Вед раб черт продолжение
	1.4 - Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
	2 - План технического этажа в осях 1-24 с сетями водоснабжения
	3 - План технического этажа в осях 1-24 с сетями канализации
	4 - План технического этажа в осях 25-40 с сетями водоснабжения
	5 - План технического этажа в осях 25-40 с сетями канализации
	6 - План 1 этажа в осях 1-24 с сетями водоснабжения
	7 - План 1 этажа в осях 1-24 с сетями канализации
	8 - План 1 этажа в осях 25-40 с сетями водоснабжения
	9 - План 1 этажа в осях 25-40 с сетями канализации
	10 - План 2 этажа в осях 1-24 с сетями водоснабжения
	11 - План 2 этажа в осях 1-24 с сетями канализации
	12 - План 2 этажа в осях 25-40 с сетями канализации
	13 - План 3 этажа в осях 1-24 с сетями водоснабжения
	14 - План 3 этажа в осях 1-24 с сетями канализации
	15 - План кровли (в уровне 3 этажа)
	16 - План 4 этажа с сетями водоснабжения
	17 - План 4 этажа с сетями канализации
	18 - План 5 этажа с сетями водоснабжения
	19 - План 5 этажа с сетями канализации
	20 - План 6 этажа с сетями водоснабжения
	21 - План 6 этажа с сетями канализации
	22 - План 7 этажа с сетями водоснабжения
	23 - План 7 этажа с сетями канализации
	24 - План 8 этажа с сетями водоснабжения
	25 - План 8 этажа с сетями канализации
	26 - План 9 этажа
	27 - План кровли
	28 - План насосной жилого дома. Схемы
	29 - Водомерный узел №1 (основной)
	30 - Водомерные узлы №2 и №9 (фитнес - центра)
	31 - Водомерные узлы №3 и №10 (на полив)
	32 - Водомерный узел №4 (на встроенные)
	33 - Водомерный узел №5 (на В10 в ИТП)
	34 - Водомерный узел №6 (на Т40 в ИТП)
	35 - Водомерный узел №7 (на В10.2 в ИТП фитнеса)
	36 - Водомерный узел №8 (на Т40.2 в ИТП фитнеса)
	37 - План насосной фитнес - клуба. Схемы
	38 - Схемы В10, Т30, Т40, В0 ниже отм.0.000. Схемы В1.1, Т3.1, В2.1.
	39 - Схемы К1 ниже отм. 0.000. Схемы 1К1
	40 - Схемы К2, К15Н
	41 - Схемы стояков К1-1, К1-2, К1-3, К1-4, К1-5, К1-6, К1-7, К1-8, К1-9
	42 - Схемы стояков К1-10, К1-11. К1-12. К1-13, К1-14, К1-15, К1-16
	43 - Схемы стояков В10, Т30, Т40.
	44 - Схемы разводки на 1, 2  этажах
	45 - Схемы разводки на 3, 4 этажах
	46 - Схемы разводки на 5, 6 этажах
	47 - Схемы разводки на 7, 8 этажах
	48 - Схемы В10.2, Т30.2, Т40.2, В0.2
	49 - Схемы К1.2, К2.2, К15Н.2, К21, К22
	26 - План 9 этажа
	0.1 - Обложка
	0.2 - Титульный лист
	1.1 - Содержание
	1.2 - Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
	1.3 - Вед раб черт продолжение
	1.4 - Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
	2 - План технического этажа в осях 1-24 с сетями водоснабжения
	3 - План технического этажа в осях 1-24 с сетями канализации
	4 - План технического этажа в осях 25-40 с сетями водоснабжения
	5 - План технического этажа в осях 25-40 с сетями канализации
	6 - План 1 этажа в осях 1-24 с сетями водоснабжения
	7 - План 1 этажа в осях 1-24 с сетями канализации
	8 - План 1 этажа в осях 25-40 с сетями водоснабжения
	9 - План 1 этажа в осях 25-40 с сетями канализации
	10 - План 2 этажа в осях 1-24 с сетями водоснабжения
	11 - План 2 этажа в осях 1-24 с сетями канализации
	12 - План 2 этажа в осях 25-40 с сетями канализации
	13 - План 3 этажа в осях 1-24 с сетями водоснабжения
	14 - План 3 этажа в осях 1-24 с сетями канализации
	15 - План кровли (в уровне 3 этажа)
	16 - План 4 этажа с сетями водоснабжения
	17 - План 4 этажа с сетями канализации
	18 - План 5 этажа с сетями водоснабжения
	19 - План 5 этажа с сетями канализации
	20 - План 6 этажа с сетями водоснабжения
	21 - План 6 этажа с сетями канализации
	22 - План 7 этажа с сетями водоснабжения
	23 - План 7 этажа с сетями канализации
	24 - План 8 этажа с сетями водоснабжения
	25 - План 8 этажа с сетями канализации
	26 - План 9 этажа
	27 - План кровли
	28 - План насосной жилого дома. Схемы
	29 - Водомерный узел №1 (основной)
	30 - Водомерные узлы №2 и №9 (фитнес - центра)
	31 - Водомерные узлы №3 и №10 (на полив)
	32 - Водомерный узел №4 (на встроенные)
	33 - Водомерный узел №5 (на В10 в ИТП)
	34 - Водомерный узел №6 (на Т40 в ИТП)
	35 - Водомерный узел №7 (на В10.2 в ИТП фитнеса)
	Листы
	36 - Водомерный узел №8 (на Т40.2 в ИТП фитнеса)

	Листы
	37 - План насосной фитнес - клуба. Схемы

	Листы
	38 - Схемы В10, Т30, Т40, В0 ниже отм.0.000. Схемы В1.1, Т3.1, В2.1.

	Листы
	39 - Схемы К1 ниже отм. 0.000. Схемы 1К1

	Листы
	40 - Схемы К2, К15Н

	Листы
	41 - Схемы стояков К1-1, К1-2, К1-3, К1-4, К1-5, К1-6, К1-7, К1-8, К1-9

	Листы
	42 - Схемы стояков К1-10, К1-11. К1-12. К1-13, К1-14, К1-15, К1-16

	Листы
	43 - Схемы стояков В10, Т30, Т40.

	Листы
	44 - Схемы разводки на 1, 2  этажах

	Листы
	45 - Схемы разводки на 3, 4 этажах

	Листы
	46 - Схемы разводки на 5, 6 этажах

	Листы
	47 - Схемы разводки на 7, 8 этажах

	Листы
	48 - Схемы В10.2, Т30.2, Т40.2, В0.2

	Листы
	49 - Схемы К1.2, К2.2, К15Н.2, К21, К22

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5

	Листы
	1 - Насосная Хоз.пит В1
	2 - Насосная Хоз.пит В1
	3 - Насосная Хоз.пит В10
	4 - Насосная Хоз.пит В1.1, В1.2, В0, В2.1
	5 - Насосная №2 В10.2
	6 - Насосная №2 В1.2, В0.2
	7 - Холодное водоснабжение В10
	8 - Холодное водоснабжение В10
	9 - Холодное водоснабжение В10
	10 - Холодное водоснабжение В1.1
	11 - Холодное водоснабжение В0
	12 - Холодное водоснабжение В10.2
	13 - Холодное водоснабжение В0.2
	14 - Горячее водоснабжение Т3.1
	15 - Горячее водоснабжение Т30
	16 - Горячее водоснабжение Т30
	17 - Горячее водоснабжение Т30
	18 - циркуляция Т40
	19 - Горячее водоснабжение Т30.2
	20 - Горячее водоснабжение Т40.2
	21 - Пожаротушение В2.1
	22 - Канализация К1
	23 - Канализация К1, К1.1
	24 - Канализация К1.1
	25 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	26 - Канализация К2.2, К2, К21, К22
	27 - Канализация К15Н
	28 - Окраска и грунтовка
	29 - Без имени
	30 - помещение №1
	31 - Помещение №1
	32 - Помещение №2
	33 - Помещение №2
	34 - Помещение №3
	35 - Помещение №3
	36 - Помещение №4
	37 - Помещение №4
	38 - Помещение №5
	39 - Помещение №5




